
UBND TỈNH LẠNG SƠN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  

Số:        /SXD-QHKT&PTĐT  Lạng Sơn, ngày     tháng 7 năm 2023 

V/v tăng cường tổ chức triển khai hoạt 

động, nhiệm vụ trong công tác cấp nước 

phòng cháy, chữa cháy 

  

 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Lạng Sơn 

 

Thực hiện Công văn số 2756/VP-KT ngày 13/6/2023 của Văn phòng 

UBND tỉnh; Công văn số 2359/BXD-HTKT ngày 08/6/2023 của Bộ Xây dựng về 

việc tăng cường tổ chức triển khai hoạt động, nhiệm vụ trong công tác cấp nước 

phòng cháy, chữa cháy. Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố Lạng Sơn nghiêm túc thực hiện các nội dung như sau: 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Lạng Sơn tăng cường tổ chức triển 

khai thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ trong công tác cấp nước phòng cháy, chữa 

cháy (sau đây viết tắt là cấp nước PCCC) tại các đô thị và khu công nghiệp, khu 

chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, khu du lịch, khu nghiên cứu, đào tạo, 

khu thể dục thể thao (sau đây gọi tắt là khu công nghiệp) theo quy định pháp luật, 

trong đó tập trung vào các nội dung sau: 

- Quy hoạch cấp nước PCCC: Tăng cường phối hợp với cơ quan Công an 

tỉnh, các đơn vị chức năng rà soát, kiểm tra các nội dung về quy hoạch cấp nước 

PCCC (nguồn nước sử dụng cho PCCC, lưu lượng, áp lực cần thiết trên mạng 

lưới cấp nước, vị trí họng, trụ lấy nước PCCC, bến bãi lấy nước, sơ bộ kinh 

phí,...) trong quá trình lập, thẩm định, điều chỉnh các đồ án Quy hoạch xây dựng, 

Quy hoạch đô thị theo thẩm quyền.  

- Thiết kế, xây dựng hệ thống cấp nước PCCC: Chủ trì hoặc phối hợp với 

cơ quan Công an tỉnh kiểm tra, đánh giá việc xây dựng, thiết kế hệ thống cấp 

nước phòng cháy chữa cháy trong quá trình thẩm định, thẩm duyệt, nghiệm thu 

công trình tại đô thị và khu công nghiệp, trong đó bao gồm thiết kế tuyến ống cấp 

nước, họng, trụ lấy nước PCCC, trụ nước chữa cháy ngầm, bể nước PCCC dự 

phòng (theo hướng dẫn của cơ quan Cảnh sát PCCC), điểm lấy nước (bến, bãi, hố 

ga) tại ao, hồ, sông, suối,...được quy hoạch làm nguồn nước cho PCCC. Việc thiết 

kế phải tuân thủ quy hoạch, đảm bảo phù hợp với Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật 

như: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình QCVN 

06:2022/BXD (Mục 5. Cấp nước chữa cháy); Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy 

hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD (Mục 2.10. Yêu cầu về cấp nước); Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình cấp nước 

QCVN 07-1:2016/BXD (Mục 2.5. Mạng lưới cấp nước);... Và áp dụng các phiên 

bản mới nhất trong trường hợp thay thế, sửa đổi. 

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn về xây dựng, cơ quan quản lý trật tự xây 

dựng kiểm tra, giám sát việc xây dựng, thiết kế hệ thống cấp nước phòng cháy 
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chữa cháy đảm bảo tuân thủ hồ sơ quy hoạch, thiết kế đã được cấp có thẩm quyền 

thẩm định và phê duyệt. 

Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Lạng Sơn 

nghiên cứu, nghiêm túc thực hiện theo đúng qui định của pháp luật hiện hành ./. 
 

Nơi nhận:    KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC   - Như trên;  

- Lãnh đạo Sở;   
- Các phòng CM;    
- Các phòng QLĐT, KTHT huyện;   
- Đăng trang thông tin SXD;   
- Lưu: VT, QHKT&PTĐT.   
  Nguyễn Duy Đông 
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